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Pour les canalisations d’allure verticale (chutes)
L'interposition de manchons de dilatation indépendants ou incorporés est obligatoire à chaque niveau pour les chu-
tes et descentes dont les éléments sont, soit bloqués dans le plancher,
soit maintenus par un piquage.

Chaque pièce de dilatation constituera impérativement un
point fixe (fig. 1A et 1B).

Les descentes d'eaux pluviales installées en façade seront dispensées
de manchon de dilatation si les manchonnages réalisés sur le tube sont

plus longs (deux fois la
longueur normalisée), et
si la partie mâle s'arrête
à 2 cm du fond de l'em-
boîture femelle et n'y est
pas collée (fig. 2).

Les chutes passant en gaine technique et ne comportant aucun point
fixe (chutes E.P.) pourront comporter un raccord de dilatation soutenu
par un collier tous les trois niveaux seulement (le sous-sol étant consi-
déré comme un niveau).

Pour les canalisations d’allure horizontale (collecteurs)
Les collecteurs évacuation seront équipés de manchons de dilatation type “H”.

L'installateur devra tenir compte des variations de longueur possibles (température ambiante, température des flui-
des) et prévoir autant de manchons de dilatation que nécessaire. Toute longueur droite de canalisation supérieure à 1
m, comprise entre deux points fixes, doit comporter un assemblage coulissant.

Les coudes ne seront pas bridés par des fixations. L'installation doit pouvoir jouer sans aucune contrainte. Pour les
collecteurs d'allure horizontale, la distance entre deux points fixes ne sera jamais supérieure à 8 m.

Pose : la pénétration des tubes dans les manchons de dilatation doit correspondre aux repères gravés à
l'extérieur des pièces.

La dilatation du PVC est d'environ 0,7 mm x mètre x 10° C d'écart de
température, ce qui nécessite la pose de manchons de dilatation qui per-
mettent d'absorber l'allongement et le retrait des tubes. Celà implique :


